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      Конференц-зал ПАО "Центр по 

перевозке грузов "ТрансКонтейнер", 

расположенный по адресу: Москва, 

Оружейный пер., д.19, 4 этаж 

Стадия Лист Листов 

Разраб. Шилов  09.16    

    
Р 1 2 

Проверил Гладких  09.16 

    

Общие данные 
 

Утверд Степин  09.16 
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Общие данные 
 

 Настоящим проектом предусмотрена модернизация «Визуализационно-

Аналитического Коллективного Комплекса» (ВАКК) Конференц-зала ПАО "Центр 

по перевозке грузов "ТрансКонтейнер", расположенного по адресу: Москва, 

Оружейный пер., д.19, 4 этаж. 

 

 

 Исходные материалы для проектирования: 

-приложение №1 к договору №ТКд/16/08/0035 от 19.08.2016 Техническое задание; 

-техническая документация на применяемое оборудование; 

-планы помещений из проекта СКС В-04/1899-СKС; 

-материалы инженерных изысканий, выполненных специалистами Интегрис. 

 

 

 

 

 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную 

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

 

ГИП                                                           Степин П.С. 
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Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 

Обозначение Наименование 
Кол-во 

листов 
Примечания 

ИНТ.ВАКК-ТК.103.Р-ОД Общие данные 3 

 

А4 

 

ИНТ.ВАКК-ТК.103.Р-С1 Схема структурная 1 А3 

ИНТ.ВАКК-ТК.103.Р-С4 Схема соединений  1 А0 

ИНТ.ВАКК-ТК.103.Р-С7 
Схема расположения 

оборудования 
1 

 

А2 

 

ИНТ.ВАКК-ТК.103.Р-СА 

Схема размещения 

оборудования  

в монтажном шкафу 

ШМ-02 

1 А3 

ИНТ.ВАКК-ТК.103.Р-КЖ Кабельный журнал 8 

 

А3 

 

ИНТ.ВАКК-ТК.103.Р-СО 
Спецификация 

оборудования и материалов 
4 

 

А3 

 

 

При выполнении пусконаладочных работ заполнить ведомость настроек 

центрального оборудования. Указать необходимую для дальнейшей эксплуатации 

регистрационную информацию: логины, пароли, IP-адреса. 

 

Ведомость настроек центрального оборудования 

Наименование Моодель IP-адрес Доступ 

Контроллер           AV2   

Коммутатор 8:4 
DTP CrossPoint 

84 4K 
  

Матричный 

коммутатор 32x32 

VGA 

существующий 
  

Презентатор ClickShare   

Коммутатор Eth 1           DES-1100-24/A2A            

Коммутатор Eth 2           DES-1100-24/A2A            

    

    

 



Кабель витая пара XTP DTP 24 от Extron

Кабель VGA

Кабель DP

Стадия Лист Листов

 И
н
в
. 
№
 
п
о
д
л
.

 П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

Визуализационно-Аналитический 
Коллективный Комплекс

(ВАКК) Р 1 1
Разраб.

Проверил

Кол. Лист Док. Подпись Дата

 И
н
в
. 
№
 
п
о
д
л
.

 П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

Изм. Док. Подпись Дата

Кабель витая пара UTP 5e

Кабель DVI

Кабель HDMI

Кабель микрофонный

Утвердил

Оборудование системы 
источников сигналов

Оборудование системы 
коммутации

Оборудование системы 
видеоотображения

Конференц-зал ПАО "Центр по перевозке грузов 
"ТрансКонтейнер", расположенный по адресу: 

Москва, Оружейный пер., д.19, 4 этаж

ИНТ.ВАКК-ТК.103.Р-С1

Схема структурная

Разраб.

Проверил

Шилов 

Гладких

Утвердил Степин

Существующее 
оборудование

Панель 
98"

Панель 
65"Преобраз-ль

VGA-DVI

Преобраз-ль
VGA-DVI

К
о
м
м
у
т
а
т
ор

 
м
а
т
р
и
ч
н
ы
й

D
V
I 
8
х
4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

RS-
232LAN

Приемник
HDMI

Приемник
HDMI

Передатчик
HDMI,VGA,PD

Barco Передатчик
PD

  
 

К
о
м
м
у
т
а
т
о
р
 

  
 V

G
A
 3

2
х
3
2

1

2

3

4

1

2

3

4

RS-
232LAN

C-GM/5BM-3

C-GM/5BM-3

Передатчик
HDMI

Приемник
HDMI

Передатчик
HDMI

Приемник
HDMI

Передатчик
HDMI

Приемник
HDMI

Разветвитель
1х2 HDMI

Разветвитель
1х2 HDMI

Разв-ль
1х2 HDMI

Р
а
з
в
е
т
в
и
т
е
л
ь

1х
6
 H

D
M
I

1 1

2

3

4

5

6

Р
а
з
в
е
т
в
и
т
е
л
ь

1х
6
 H

D
M
I

1 1

2

3

4

5

6

Р
а
зв

е
т
в
и
т
е
л
ь

1х
6
 H

D
M
I

1 1

2

3

4

5

6

К
о
м
м
у
т
а
т
о
р

H
D
M
I 
8
:1

1

2

3

4

5

6

7

8

1

RS-
232

К
о
м
м
у
т
а
т
о
р

H
D
M
I 
4
:1

К
о
м
м
у
т
а
т
о
р

H
D
M
I 
4
:11

2

3

4

1

RS-
232

К
о
м
м
у
т
а
т
о
р

H
D
M
I 
8
:1

1

2

3

4

5

6

7

8

1

RS-
232

Люк
президиум

1

Ком-р 
SID

Люк
президиум

2

Ком-р 
SID

Люк
президиум

8

Ком-р 
SID

Люк
президиум

9

Ком-р 
SID

Люк
президиум

10

Ком-р 
SID

Люк
президиум

13

Ком-р 
SID

Коммутатор2 24 порта DES-1100-24/A2A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Монитор 
1

Монитор 
6

Монитор 
7

Монитор 
12

Монитор 
13

Монитор 
15

Система
звукоусиления

Преобраз-ль
DVI-VGA

Коммутатор1 24 порта DES-1100-24/A2A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

09.16

09.16

09.16

Условные обозначения:



     Панель 98"
     98LS95A

LG

500 Вт
vesa 800x400

88 кг

RS-232
Phoenix

Ethernet
RJ-45

USB 3,0
USB A

HDMI
HDMI

DisplayPort
DisplayPort

DVI
DVI

IR
Phoenix

RS-232
Phoenix

HDMI
HDMI

     Панель 65"
     65UH5B

LG

130 Вт

vesa 300x300
26 кг

Audio OUT
TRS 3.5

Ethernet
RJ-45

USB 3,0
USB A

DisplayPort
DisplayPort

DVI
DVI

IR
Phoenix

RS-232
Phoenix

HDMI
HDMI

Audio in
TRS 3.5

DP OUT
DisplayPort

RS-232
Phoenix

Преобразователь1 VGA-DVI
          FC-31xl

Kramer

107x159x40

VGA
D-SUB

DVI OUT
DVI

Четыре прибора устанавливаются рядом в 19-дюймовую стойку

(1U) с помощью адаптера RK-1 (опция) заменяет FC-31.

Преобразователь2 VGA-DVI
          FC-31xl

Kramer

107x159x40

VGA
D-SUB

DVI OUT
DVI

Преобразователь DVI-VGA
          FC-32

Kramer

120x72x24

DVI IN
DVI

VGA
D-SUB

          Коммутатор 8:4

           Extron

2U

HDMI 4
HDMI

HDMI 3
HDMI

HDMI 2
HDMI

HDMI 1
HDMI

HDMI 1
HDMI

Phoenix

RJ-45

HDMI 6
HDMI

HDMI 5
HDMI

RJ-45

Phoenix

Phoenix

Phoenix
HDMI 2

HDMI

HDMI 3A
HDMI

HDMI 4A
HDMI

RJ-45

RJ-45

Phoenix

Phoenix

Phoenix

Phoenix

RCA

RJ-45

Phoenix

Phoenix L+R

Phoenix L+R

Phoenix L+R

Phoenix L+R

Phoenix L+R

Phoenix L+R

Phoenix

Phoenix

Phoenix

Phoenix Phoenix L+R

Phoenix L+R

Phoenix L+R

Phoenix L+R

кабель XTP DTP 24 от Extron

Приёмник 4          
DTP HDMI 4K 230 Rx            

Extron

до 70 м
RJ-45

HDMI OUT
HDMI

Audio OUT
Phoenix

RS-232
Phoenix

IR
Phoenix

кабель XTP DTP 24 от Extron

Приёмник 5          
DTP HDMI 4K 230 Rx            

Extron

до 70 м
RJ-45

HDMI OUT
HDMI

Audio OUT
Phoenix

RS-232
Phoenix

IR
Phoenix

     Передатчик DP
            DTP T DP 4K 230

Extron
до 70 м

IR
Phoenix

RJ-45

RS-232
Phoenix

Audio in
TRS 3.5

DP IN
DisplayPort

Приёмник 1          
DTP HDMI 4K 230 Rx           

Extron

до 70 м
RJ-45

HDMI OUT
HDMI

Audio OUT
Phoenix

RS-232
Phoenix

IR
Phoenix

     Передатчик 1
            DTP HDMI 4K 230 Tx

Extron

до 70 м

IR
Phoenix

RJ-45

RS-232
Phoenix

Audio in
TRS 3.5

HDMI IN
HDMI

кабель XTP DTP 24 от Extron

Приёмник 2          
DTP HDMI 4K 230 Rx           

Extron

до 70 м
RJ-45

HDMI OUT
HDMI

Audio OUT
Phoenix

RS-232
Phoenix

IR
Phoenix

     Передатчик 2
            DTP HDMI 4K 230 Tx

Extron

до 70 м

IR
Phoenix

RJ-45

RS-232
Phoenix

Audio in
TRS 3.5

HDMI IN
HDMI

кабель XTP DTP 24 от Extron

Приёмник 3          
DTP HDMI 4K 230 Rx           

Extron

до 70 м
RJ-45

HDMI OUT
HDMI

Audio OUT
Phoenix

RS-232
Phoenix

IR
Phoenix

     Передатчик 3
            DTP HDMI 4K 230 Tx

Extron

до 70 м

IR
Phoenix

RJ-45

RS-232
Phoenix

Audio in
TRS 3.5

кабель XTP DTP 24 от Extron

HDMI DA2

Extron

18.2BTU/hr

8Вт

1/4U HDMI 2
HDMI

HDMI 1
HDMI

HDMI IN
HDMI

RS-232
Phoenix

HDMI DA6

Extron

18.2BTU/hr

8Вт

1/2U

HDMI 2
HDMI

HDMI 1
HDMI

HDMI IN
HDMI

RS-232
Phoenix

HDMI 4
HDMI

HDMI 3
HDMI

HDMI 6
HDMI

HDMI 5
HDMI

HDMI DA2

Extron

18.2BTU/hr

8Вт

1/4U HDMI 2
HDMI

HDMI 1
HDMI

HDMI IN
HDMI

RS-232
Phoenix

HDMI DA2

Extron

18.2BTU/hr

8Вт

1/4U HDMI 2
HDMI

HDMI 1
HDMI

HDMI IN
HDMI

RS-232
Phoenix

HDMI DA6

Extron

18.2BTU/hr

8Вт

1/2U

HDMI 2
HDMI

HDMI 1
HDMI

HDMI IN
HDMI

RS-232
Phoenix

HDMI 4
HDMI

HDMI 3
HDMI

HDMI 6
HDMI

HDMI 5
HDMI

HDMI DA6

Extron

18.2BTU/hr

8Вт

1/2U

HDMI 2
HDMI

HDMI 1
HDMI

HDMI IN
HDMI

RS-232
Phoenix

HDMI 4
HDMI

HDMI 3
HDMI

HDMI 6
HDMI

HDMI 5
HDMI

          Коммутатор 8:1 1
           SW8 HDMI

  Extron
1U

17BTU/hr

8Вт

IR
Phoenix

HDMI OUT
HDMI

HDMI 4
HDMI

HDMI 3
HDMI

HDMI 2
HDMI

HDMI 1
HDMI

HDMI 8
HDMI

HDMI 7
HDMI

HDMI 6
HDMI

HDMI 5
HDMI

RS-232
D-SUB

          Коммутатор 4:1
           SW4 HDMI

  Extron
1U

17BTU/hr

8Вт

IR
Phoenix

HDMI 1
HDMI

HDMI 4
HDMI

HDMI 3
HDMI

HDMI 2
HDMI

HDMI 1
HDMI

RS-232
D-SUB

HDMI
HDMI

Люк настольный 7
Cable Cubby 700

Extron

USB
USB A

DisplayPort
DisplayPort

VGA
D-SUB

Ethernet
RJ-45

Audio in
TRS 3.5

          Преобразователь 7
          SID-X3N

Kramer

1U

RS-232
Phoenix

Audio OUT
TRS 3.5

Audio in
TRS 3.5

DP IN
DisplayPort

DVI IN
DVI

HDMI IN
HDMI

HDMI OUT
HDMI

VGA
D-SUB

HDMI
HDMI

Люк настольный 8
Cable Cubby 700

Extron

USB
USB A

DisplayPort
DisplayPort

VGA
D-SUB

Ethernet
RJ-45

Audio in
TRS 3.5

          Преобразователь 8
          SID-X3N

Kramer

1U

RS-232
Phoenix

Audio OUT
TRS 3.5

Audio in
TRS 3.5

DP IN
DisplayPort

DVI IN
DVI

HDMI IN
HDMI

HDMI OUT
HDMI

VGA
D-SUB

HDMI
HDMI

Люк настольный 9
Cable Cubby 700

Extron

USB
USB A

DisplayPort
DisplayPort

VGA
D-SUB

Ethernet
RJ-45

Audio in
TRS 3.5

          Преобразователь 9
          SID-X3N

Kramer

1U

RS-232
Phoenix

Audio OUT
TRS 3.5

Audio in
TRS 3.5

DP IN
DisplayPort

DVI IN
DVI

HDMI IN
HDMI

HDMI OUT
HDMI

VGA
D-SUB

HDMI
HDMI

Люк настольный 10
Cable Cubby 700

Extron

USB
USB A

DisplayPort
DisplayPort

VGA
D-SUB

Ethernet
RJ-45

Audio in
TRS 3.5

          Преобразователь 10
          SID-X3N

Kramer

1U

RS-232
Phoenix

Audio OUT
TRS 3.5

Audio in
TRS 3.5

DP IN
DisplayPort

DVI IN
DVI

HDMI IN
HDMI

HDMI OUT
HDMI

VGA
D-SUB

HDMI
HDMI

Люк настольный 11
Cable Cubby 700

Extron

USB
USB A

DisplayPort
DisplayPort

VGA
D-SUB

Ethernet
RJ-45

Audio in
TRS 3.5

          Преобразователь 11
          SID-X3N

Kramer

1U

RS-232
Phoenix

Audio OUT
TRS 3.5

Audio in
TRS 3.5

DP IN
DisplayPort

DVI IN
DVI

HDMI IN
HDMI

HDMI OUT
HDMI

VGA
D-SUB

HDMI
HDMI

Люк настольный 12
Cable Cubby 700

Extron

USB
USB A

DisplayPort
DisplayPort

VGA
D-SUB

Ethernet
RJ-45

Audio in
TRS 3.5

          Преобразователь 12
          SID-X3N

Kramer

1U

RS-232
Phoenix

Audio OUT
TRS 3.5

Audio in
TRS 3.5

DP IN
DisplayPort

DVI IN
DVI

HDMI IN
HDMI

HDMI OUT
HDMI

VGA
D-SUB

HDMI
HDMI

Люк настольный 1
Cable Cubby 700

Extron

USB
USB A

DisplayPort
DisplayPort

VGA
D-SUB

Ethernet
RJ-45

Audio in
TRS 3.5

          Преобразователь 1
          SID-X3N

Kramer

1U

RS-232
Phoenix

Audio OUT
TRS 3.5

Audio in
TRS 3.5

DP IN
DisplayPort

DVI IN
DVI

HDMI IN
HDMI

HDMI OUT
HDMI

VGA
D-SUB

HDMI
HDMI

Люк настольный 2
Cable Cubby 700

Extron

USB
USB A

DisplayPort
DisplayPort

VGA
D-SUB

Ethernet
RJ-45

Audio in
TRS 3.5

          Преобразователь 2
          SID-X3N

Kramer

1U

RS-232
Phoenix

Audio OUT
TRS 3.5

Audio in
TRS 3.5

DP IN
DisplayPort

DVI IN
DVI

HDMI IN
HDMI

HDMI OUT
HDMI

VGA
D-SUB

HDMI
HDMI

Люк настольный 3
Cable Cubby 700

Extron

USB
USB A

DisplayPort
DisplayPort

VGA
D-SUB

Ethernet
RJ-45

Audio in
TRS 3.5

          Преобразователь 3
          SID-X3N

Kramer

1U

RS-232
Phoenix

Audio OUT
TRS 3.5

Audio in
TRS 3.5

DP IN
DisplayPort

DVI IN
DVI

HDMI IN
HDMI

HDMI OUT
HDMI

VGA
D-SUB

HDMI
HDMI

Люк настольный 4
Cable Cubby 700

Extron

USB
USB A

DisplayPort
DisplayPort

VGA
D-SUB

Ethernet
RJ-45

Audio in
TRS 3.5

          Преобразователь 4
          SID-X3N

Kramer

1U

RS-232
Phoenix

Audio OUT
TRS 3.5

Audio in
TRS 3.5

DP IN
DisplayPort

DVI IN
DVI

HDMI IN
HDMI

HDMI OUT
HDMI

VGA
D-SUB

HDMI
HDMI

Люк настольный 5
Cable Cubby 700

Extron

USB
USB A

DisplayPort
DisplayPort

VGA
D-SUB

Ethernet
RJ-45

Audio in
TRS 3.5

          Преобразователь 5
          SID-X3N

Kramer
1U

RS-232
Phoenix

Audio OUT
TRS 3.5

Audio in
TRS 3.5

DP IN
DisplayPort

DVI IN
DVI

HDMI IN
HDMI

HDMI OUT
HDMI

VGA
D-SUB

HDMI
HDMI

Люк настольный 6
Cable Cubby 700

Extron

USB
USB A

DisplayPort
DisplayPort

VGA
D-SUB

Ethernet
RJ-45

Audio in
TRS 3.5

          Преобразователь 6
          SID-X3N

Kramer

1U

RS-232
Phoenix

Audio OUT
TRS 3.5

Audio in
TRS 3.5

DP IN
DisplayPort

DVI IN
DVI

HDMI IN
HDMI

HDMI OUT
HDMI

VGA
D-SUB

          Коммутатор 8:1 2
           SW8 HDMI

  Extron

1U

17BTU/hr
8Вт

IR
Phoenix

HDMI 1
HDMI

HDMI 4
HDMI

HDMI 3
HDMI

HDMI 2
HDMI

HDMI 1
HDMI

HDMI 8
HDMI

HDMI 7
HDMI

HDMI 6
HDMI

HDMI 5
HDMI

RS-232
D-SUB

     Монитор выдвижной 1
     Convers 173

Element One

15 Вт

Ethernet
RJ-45

DVI
DVI

RS-232
Phoenix

     Монитор выдвижной 6
     Convers 173

Element One

15 Вт

Ethernet
RJ-45

DVI
DVI

RS-232
Phoenix

6

     Монитор выдвижной 7
     Convers 173

Element One

15 Вт

Ethernet
RJ-45

DVI
DVI

RS-232
Phoenix

     Монитор выдвижной 12
     Convers 173

Element One

15 Вт

Ethernet
RJ-45

DVI
DVI

RS-232
Phoenix

6

     Монитор выдвижной 13
     Convers 173

Element One

15 Вт

Ethernet
RJ-45

DVI
DVI

RS-232
Phoenix

     Монитор выдвижной 15
     Convers 173

Element One

15 Вт

Ethernet
RJ-45

DVI
DVI

RS-232
Phoenix

5

HDMI IN
HDMI

Коммутатор Eth 1          
DES-1100-24/A2A         

D-link

PORT 24
RJ-45

PORT 23
RJ-45

PORT 22
RJ-45

PORT 21
RJ-45

PORT 20
RJ-45

PORT 19
RJ-45

PORT 18
RJ-45

PORT 17
RJ-45

PORT 16
RJ-45

PORT 15
RJ-45

PORT 14
RJ-45

PORT 13
RJ-45

PORT 12
RJ-45

PORT 11
RJ-45

PORT10
RJ-45

PORT 9
RJ-45

PORT 8
RJ-45

PORT 7
RJ-45

PORT 6
RJ-45

PORT 5
RJ-45

PORT 4
RJ-45

PORT 3
RJ-45

PORT 2
RJ-45

PORT 1
RJ-45

Матричный коммутатор 32x32
VGA существующий

Ethernet
RJ-45

VGA 32
VGA

VGA 2
VGA

VGA 1
VGA

RS-232
D-SUB

VGA OUT1
VGA

VGA OUT2
VGA

VGA OUT31
VGA

VGA OUT32
VGA

VGA1

Презентатор
ClickShare

Barco

DP OUT
DisplayPort

Контроллер          
AV2          

Crestron 2U

существующий

Ethernet
RJ-45

RELAY 1-8
Phoenix

I/O 1-8
Phoenix

RS-232
Phoenix

RS-232
Phoenix

RS-232
Phoenix

RS-232
Phoenix

RS-232/485
Phoenix

RS-232/485
Phoenix

CresNET
Phoenix

IR/COM 1-8
Phoenix

Коммутатор Eth 2          
DES-1100-24/A2A         

D-link

PORT 24
RJ-45

PORT 23
RJ-45

PORT 22
RJ-45

PORT 21
RJ-45

PORT 20
RJ-45

PORT 19
RJ-45

PORT 18
RJ-45

PORT 17
RJ-45

PORT 16
RJ-45

PORT 15
RJ-45

PORT 14
RJ-45

PORT 13
RJ-45

PORT 12
RJ-45

PORT 11
RJ-45

PORT10
RJ-45

PORT 9
RJ-45

PORT 8
RJ-45

PORT 7
RJ-45

PORT 6
RJ-45

PORT 5
RJ-45

PORT 4
RJ-45

PORT 3
RJ-45

PORT 2
RJ-45

PORT 1
RJ-45

Система звукоусиления
существующаяPhoenix

Phoenix

Монитор выдвижной 1

Монитор выдвижной 2

Монитор выдвижной 3

Монитор выдвижной 4

Монитор выдвижной 5

Монитор выдвижной 6

Монитор выдвижной 7

Монитор выдвижной 8

Монитор выдвижной 9

Монитор выдвижной 10

Монитор выдвижной 11

Монитор выдвижной 12

Монитор выдвижной 13

Монитор выдвижной 14

Монитор выдвижной 15

Монитор выдвижной 16

Монитор выдвижной 17

Коммутатор Eth 2
PORT 1

Коммутатор Eth 2
PORT 7

Коммутатор Eth 2
PORT 13

Коммутатор Eth 2
PORT 17

Коммутатор Eth 2
PORT 12

Коммутатор Eth 2
PORT 6

кабель XTP DTP 24 от Extron

Условные обозначения

Маркировку выполнить дважды на расстоянии 10 и 100см с обеих сторон кабеля.

Запас кабеля со стороны периферийного оборудования указан на схемах прокладки кабельных трасс.

Запас кабеля со стороны монтажного шкафа необходимо оставлять равным двум высотам помещения.

Отсчет вести от точки ввода в монтажный шкаф.

Ввод всех кабелей в монтажный шкаф выполнить снизу через щеточный ввод.

Оконцовку кабелей производить рекомендованными разъёмами согласно инструкции производителя.

кабель HDMI

кабель VGA

кабель переходной HDMI/DVI

кабель микрофонный

кабель UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305

маркировка кабеля

Неттоп 1
Q190

Ethernet
RJ-45

USB
USB A

Audio OUT
TRS 3.5

VGA
D-SUB

HDMI OUT
HDMI

USB
USB A

USB
USB A

            Монитор переводчика1
          S22D390H

HDMI
HDMI

VGA
D-SUB

Trunk 3
LBB 4119

tap-of 2
LBB 4119

tap-of 1
LBB 4119

Ответвитель 1          
LBB4115/00          

с защитой

Trunk
LBB 4119

порты вывода

порты ввода

питающий ввод

источники сигналов

коммутационное оборудование

устройства воспроизведения

кабель штатный

кабель DisplayPort

Маркировка

кабель USB

кабель витая  XTP DTP 24 от Extron

кабель DVI

Люк1Eth

Люк2Eth

Люк3Eth

Люк4Eth

Люк5Eth

Люк6Eth

Люк7Eth

Люк8Eth

Люк9Eth

Люк10Eth

Люк11Eth

Люк12Eth

Eth

Люк9Eth

Люк12Eth

Люк8Eth

Люк11Eth

Люк7Eth

Люк10Eth

Люк6Eth

Люк5Eth

Люк11Eth

Люк4Eth

Люк3Eth

Люк1

Люк2

Люк3

Люк4

Люк4Люк4

Люк3

Люк2

Люк5

Люк6

Люк7

Люк8

Люк9

Люк7

Люк8

Люк9

Люк10

Люк11

Люк12

Люк12

Люк11

1-2

1-2

TX1

TX1

TX2

TX2

RX1

RX2

IN3

IN4

IN4

IN3

IN1

IN2

TXDP IN7

OUT1

OUT2

VGA2

VGA3

VGA3

RX3

HDMI1

HDMI2

HDMI3
HDMI4

HDMI5

HDMI6

MON1

MON1MON2

MON3

MON4

MON5
MON6

MON7

MON1MON8

MON9

MON10

MON11
MON12

MON13

MON1MON14

MON15

Eth

PAN98

PAN65

PAN65

PAN98

8:4

8:4

32:32

32:32AV2

AV2

8:1 1

8:1 18:1 1

8:1 2

8:1 2

TX

RX

     Передатчик 4
            DTP T DSW 4K 233

Extron

до 70 м

IR
Phoenix

RJ-45

RS-232
Phoenix

Audio in
TRS 3.5

HDMI IN
HDMI

DP IN
DisplayPort

VGA
D-SUB

RS-232
Phoenix

IN8

ДатаЛистИзм. Кол.уч. N док. Подп.

Проверил

Разработал
Лист ЛистовСтадия

Утвердил

Гладких

Степин

Шилов 09.16

09.16

09.16

Р 1 1

Конференц-зал ПАО "Центр по перевозке грузов
"ТрансКонтейнер", расположенный по адресу:

Москва, Оружейный пер., д.19, 4 этаж

ИНТ.ВАКК-ТК.103.Р-С4

Визуализационно-Аналитический
Коллективный Комплекс

(ВАКК)

Схема соединений



ТВ 98"

ТВ 65"

ТВ 65"

Под столешницей устанавливаются
-передатчик DTP HDMI 4K 230 Tx
-коммутатор 4:1  SW4 HDMI

Используются существующие проложенные
кабельные линии. На кабели наносится новая
марировка.

Кабели межблочной коммутации смотри
в кабельном журнале ИНТ.ВАКК-ТК.103.Р-КЖ,
на схеме соединений ИНТ.ВАКК-ТК.103.Р-С4

В качестве магистральных кабелей используются
существующие, уже проложенные,
кабельные линии.
На кабели наносится новая марировка в
соответстввии с КЖ и С4.

Под столешницей устанавливаются
-два коммутатора 8:1 SW8 HDMI

-передатчик DTP HDMI 4K 230 Tx

Под столешницей на специальных кронштейнах
устанавливаются:
-приемник DTP HDMI 4K 230 Rx
-три усилителя-распределителя 1:2 HDMI DA2
-три усилителя-распределителя 1:6 HDMI DA6

Используются существующие проложенные
кабельные линии. На кабели наносится новая
марировка.

ТВ 65"

ТВ 65"

Шкаф монтажный (существующий)

Кабельный канал, напольный 92х20

Люк напольный (существующий)

Видеокамена (существующая)

Акустическая система (существующая)

Выдвижной монитор

Люк настольный интерфейсный

ТВ панель на напольном кронштейне
подключена по беспроводной связи
(существующая)

ТВ панель на настенном кронштейне

7800

16000

Условные обозначения:

ШМ-01

ШМ-02

ШМ-02 Шкаф монтажный 9U 500×600×450

ШМ-01

Закладная под полом (существующая)Люк1

Люк2

Люк3

Люк4 Люк6

Люк7

Люк5

Люк8

Люк9

Люк10
Люк11

Люк12

Мон1

Мон3

Мон2

Мон4

Мон5

Мон6

Мон13

Мон15

Мон7

Мон9

Мон8

Мон10

Мон11

Мон12

Мон14

ДатаЛистИзм. Кол.уч. N док. Подп.

Проверил

Разработал
Лист ЛистовСтадия

Утвердил

Гладких

Степин

Шилов
Визуализационно-Аналитический
Коллективный Комплексакомплекс

Схема расположения
оборудования

Р 1 109.16

09.16

09.16

Конференц-зал ПАО "Центр по перевозке грузов
"ТрансКонтейнер", расположенный по адресу: Москва,

Оружейный пер., д.19, 4 этаж

ИНТ.ВАКК-ТК.103.Р-С7



1U
2U
3U
4U
5U
6U
7U
8U
9U

Монтажный шкаф ШМ-2  9UU

1U
2U
3U
4U
5U
6U
7U
8U
9U
Монтажный шкаф ШМ-2 9UU

Вид спереди Вид сзади

2U
Коммутатор 8:4

RXTX

Блок розеток 1U

Блок розеток 1Uполка

1UКоммутатор 1
1UКоммутатор 2

RX

Каб.огранизатор 1U

ДатаЛистИзм. Кол.уч. N док. Подп.

Проверил

Разработал
Лист ЛистовСтадия

Утвердил

Гладких

Степин

Шилов 09.16

09.16

09.16

Р 1 1

Конференц-зал ПАО "Центр по перевозке грузов
"ТрансКонтейнер", расположенный по адресу:

Москва, Оружейный пер., д.19, 4 этаж

ИНТ.ВАКК-ТК.103.Р-СА

Визуализационно-Аналитический
Коллективный Комплекс

(ВАКК)

Схема расположения оборудования
в монтажном шкафу

ШМ-02



                        
       
             

№ 

Откуда Куда Кабель 

Наименование Элемент Тип Конт. Наименование Элемент Тип Конт. Марка кабеля 
Общая 

длина (м) 
max 

длина (м) 
Маркировка/ 
примечания 

 

Примечание: 

Маркировку выполнить дважды на расстоянии 10 и 100см с обеих сторон кабеля. 

Запас кабеля со стороны периферийного оборудования указан на схемах прокладки кабельных трасс. 

Запас кабеля со стороны монтажного шкафа необходимо оставлять равным двум высотам помещения.  

Отсчет вести от точки ввода в монтажный шкаф. 

Ввод всех кабелей в монтажный шкаф выполнить снизу через щеточный ввод. 

Оконцовку кабелей производить рекомендованными разъёмами согласно инструкции производителя. 

      

ИНТ.ВАКК-ТК.103.Р-КЖ Изм      

Изм К.у Лист N док Подпись Дата 

    Конференц-зал ПАО "Центр по перевозке  

грузов "ТрансКонтейнер", расположенный по 

адресу: Москва, Оружейный пер., д.19, 4 этаж 

Стадия Лист Листов 

Разраб Шилов  09.16 
Р 1 8 

    

Проверил Гладких  09.16 

Кабельный журнал. 
 

    

Утвердил Степин  09.16 
 

             

1 Люк настольный 1 HDMI HDMI  Преобразователь 1 HDMI IN HDMI  70-1066-04 1   

2 Люк настольный 1 DisplayPort PD  Преобразователь 1 DisplayPort PD  70-1066-07 1   

3 Люк настольный 1 VGA VGA  Преобразователь 1 VGA VGA  70-1066-01 1   

4 Люк настольный 1 Audio TRS 3.5  Преобразователь 1 Audio TRS 3.5  70-1066-02 1   

5 Люк настольный 1 Ethernet RJ-45  Коммутатор Eth 1 PORT1 RJ-45 1 

70-1066-03 + 
CA-8P8C-C5e-WH +  

Существующий  
UTP cat6 

xx 100 
Люк1Eth 

(существующий 
UTP6) 

6 Люк настольный 2 HDMI HDMI  Преобразователь 2 HDMI IN HDMI  70-1066-04 1   

7 Люк настольный 2 DisplayPort PD  Преобразователь 2 DisplayPort PD  70-1066-07 1   

8 Люк настольный 2 VGA VGA  Преобразователь 2 VGA VGA  70-1066-01 1   

9 Люк настольный 2 Audio TRS 3.5  Преобразователь 2 Audio TRS 3.5  70-1066-02 1   

10 Люк настольный 2 Ethernet RJ-45  Коммутатор Eth 1 PORT2 RJ-45 2 

70-1066-03 + 
CA-8P8C-C5e-WH +  

Существующий  
UTP cat6 

xx 100 
Люк2Eth 

(существующий 
UTP6) 

11 Люк настольный 3 HDMI HDMI  Преобразователь 3 HDMI IN HDMI  70-1066-04 1   

12 Люк настольный 3 DisplayPort PD  Преобразователь 3 DisplayPort PD  70-1066-07 1   

13 Люк настольный 3 VGA VGA  Преобразователь 3 VGA VGA  70-1066-01 1   

14 Люк настольный 3 Audio TRS 3.5  Преобразователь 3 Audio TRS 3.5  70-1066-02 1   

15 Люк настольный 3 Ethernet RJ-45  Коммутатор Eth 1 PORT3 RJ-45 3 

70-1066-03 + 
CA-8P8C-C5e-WH +  

Существующий  
UTP cat6 

xx 100 
Люк3Eth 

(существующий 
UTP6) 

16 Люк настольный 4 HDMI HDMI  Преобразователь 4 HDMI IN HDMI  70-1066-04 1   



                        

       

             

№ 

Откуда Куда Кабель 

Наименование Элемент Тип Конт. Наименование Элемент Тип Конт. Марка кабеля 

Общая 

длина 

 (м) 

max 

длина 

(м) 

Маркировка/ 

примечания 
 

Примечание Маркировку выполнить дважды на расстоянии 10 и 100см с обеих сторон кабеля. 

Запас кабеля со стороны периферийного оборудования указан на схемах прокладки кабельных трасс. 

Запас кабеля со стороны монтажного шкафа необходимо оставлять равным двум высотам помещения.  

Отсчет вести от точки ввода в монтажный шкаф. 

Ввод всех кабелей в монтажный шкаф выполнить снизу через щеточный ввод. 

Оконцовку кабелей производить рекомендованными разъёмами согласно инструкции производителя. 

 
      

ИНТ.ВАКК-ТК.103.Р-КЖ 

Лист 

      

2 
Изм К.у Лист N док Подпись Дата 

 

17 Люк настольный 4 DisplayPort PD  Преобразователь 4 DisplayPort PD  70-1066-07 1   

18 Люк настольный 4 VGA VGA  Преобразователь 4 VGA VGA  70-1066-01 1   

19 Люк настольный 4 Audio TRS 3.5  Преобразователь 4 Audio TRS 3.5  70-1066-02 1   

20 Люк настольный 4 Ethernet RJ-45  Коммутатор Eth 1 PORT4 RJ-45 4 

70-1066-03 + 
CA-8P8C-C5e-WH +  

Существующий  
UTP cat6 

xx 100 
Люк4Eth 

(существующий 
UTP6) 

21 Люк настольный 5 HDMI HDMI  Преобразователь 5 HDMI IN HDMI  70-1066-04 1   

22 Люк настольный 5 DisplayPort PD  Преобразователь 5 DisplayPort PD  70-1066-07 1   

23 Люк настольный 5 VGA VGA  Преобразователь 5 VGA VGA  70-1066-01 1   

24 Люк настольный 5 Audio TRS 3.5  Преобразователь 5 Audio TRS 3.5  70-1066-02 1   

25 Люк настольный 5 Ethernet RJ-45  Коммутатор Eth 1 PORT5 RJ-45 5 

70-1066-03 + 
CA-8P8C-C5e-WH +  

Существующий  
UTP cat6 

xx 100 
Люк5Eth 

(существующий 
UTP6) 

26 Люк настольный 6 HDMI HDMI  Преобразователь 6 HDMI IN HDMI  70-1066-04 1   

27 Люк настольный 6 DisplayPort PD  Преобразователь 6 DisplayPort PD  70-1066-07 1   

28 Люк настольный 6 VGA VGA  Преобразователь 6 VGA VGA  70-1066-01 1   

29 Люк настольный 6 Audio TRS 3.5  Преобразователь 6 Audio TRS 3.5  70-1066-02 1   

30 Люк настольный 6 Ethernet RJ-45  Коммутатор Eth 1 PORT6 RJ-45 6 

70-1066-03 + 
CA-8P8C-C5e-WH +  

Существующий  
UTP cat6 

xx 100 
Люк6Eth 

(существующий 
UTP6) 

31 Люк настольный 7 HDMI HDMI  Преобразователь 7 HDMI IN HDMI  70-1066-04 1   

32 Люк настольный 7 DisplayPort PD  Преобразователь 7 DisplayPort PD  70-1066-07 1   

33 Люк настольный 7 VGA VGA  Преобразователь 7 VGA VGA  70-1066-01 1   

34 Люк настольный 7 Audio TRS 3.5  Преобразователь 7 Audio TRS 3.5  70-1066-02 1   

35 Люк настольный 7 Ethernet RJ-45  Коммутатор Eth 1 PORT8 RJ-45 8 

70-1066-03 + 
CA-8P8C-C5e-WH +  

Существующий  
UTP cat6 

xx 100 
Люк7Eth 

(существующий 
UTP6) 



                        

       

             

№ 

Откуда Куда Кабель 

Наименование Элемент Тип Конт. Наименование Элемент Тип Конт. Марка кабеля 

Общая 

длина 

 (м) 

max 

длина 

(м) 

Маркировка/ 

примечания 
 

Примечание Маркировку выполнить дважды на расстоянии 10 и 100см с обеих сторон кабеля. 

Запас кабеля со стороны периферийного оборудования указан на схемах прокладки кабельных трасс. 

Запас кабеля со стороны монтажного шкафа необходимо оставлять равным двум высотам помещения.  

Отсчет вести от точки ввода в монтажный шкаф. 

Ввод всех кабелей в монтажный шкаф выполнить снизу через щеточный ввод. 

Оконцовку кабелей производить рекомендованными разъёмами согласно инструкции производителя. 

 
      

ИНТ.ВАКК-ТК.103.Р-КЖ 

Лист 

      

3 
Изм К.у Лист N док Подпись Дата 

 

36 Люк настольный 8 HDMI HDMI  Преобразователь 8 HDMI IN HDMI  70-1066-04 1   

37 Люк настольный 8 DisplayPort PD  Преобразователь 8 DisplayPort PD  70-1066-07 1   

38 Люк настольный 8 VGA VGA  Преобразователь 8 VGA VGA  70-1066-01 1   

39 Люк настольный 8 Audio TRS 3.5  Преобразователь 8 Audio TRS 3.5  70-1066-02 1   

40 Люк настольный 8 Ethernet RJ-45  Коммутатор Eth 1 PORT10 RJ-45 10 

70-1066-03 + 
CA-8P8C-C5e-WH +  

Существующий  
UTP cat6 

xx 100 
Люк8Eth 

(существующий 
UTP6) 

41 Люк настольный 9 HDMI HDMI  Преобразователь 9 HDMI IN HDMI  70-1066-04 1   

42 Люк настольный 9 DisplayPort PD  Преобразователь 9 DisplayPort PD  70-1066-07 1   

43 Люк настольный 9 VGA VGA  Преобразователь 9 VGA VGA  70-1066-01 1   

44 Люк настольный 9 Audio TRS 3.5  Преобразователь 9 Audio TRS 3.5  70-1066-02 1   

45 Люк настольный 9 Ethernet RJ-45  Коммутатор Eth 1 PORT12 RJ-45 12 

70-1066-03 + 
CA-8P8C-C5e-WH +  

Существующий  
UTP cat6 

xx 100 
Люк9Eth 

(существующий 
UTP6) 

46 Люк настольный 10 HDMI HDMI  Преобразователь 10 HDMI IN HDMI  70-1066-04 1   

47 Люк настольный 10 DisplayPort PD  Преобразователь 10 DisplayPort PD  70-1066-07 1   

48 Люк настольный 10 VGA VGA  Преобразователь 10 VGA VGA  70-1066-01 1   

49 Люк настольный 10 Audio TRS 3.5  Преобразователь 10 Audio TRS 3.5  70-1066-02 1   

50 Люк настольный 10 Ethernet RJ-45  Коммутатор Eth 1 PORT7 RJ-45 7 

70-1066-03 + 
CA-8P8C-C5e-WH +  

Существующий  
UTP cat6 

xx 100 
Люк10Eth 

(существующий 
UTP6) 

51 Люк настольный 11 HDMI HDMI  Преобразователь 11 HDMI IN HDMI  70-1066-04 1   

52 Люк настольный 11 DisplayPort PD  Преобразователь 11 DisplayPort PD  70-1066-07 1   

53 Люк настольный 11 VGA VGA  Преобразователь 11 VGA VGA  70-1066-01 1   

54 Люк настольный 11 Audio TRS 3.5  Преобразователь 11 Audio TRS 3.5  70-1066-02 1   



                        

       

             

№ 

Откуда Куда Кабель 

Наименование Элемент Тип Конт. Наименование Элемент Тип Конт. Марка кабеля 

Общая 

длина 

 (м) 

max 

длина 

(м) 

Маркировка/ 

примечания 
 

Примечание Маркировку выполнить дважды на расстоянии 10 и 100см с обеих сторон кабеля. 

Запас кабеля со стороны периферийного оборудования указан на схемах прокладки кабельных трасс. 

Запас кабеля со стороны монтажного шкафа необходимо оставлять равным двум высотам помещения.  

Отсчет вести от точки ввода в монтажный шкаф. 

Ввод всех кабелей в монтажный шкаф выполнить снизу через щеточный ввод. 

Оконцовку кабелей производить рекомендованными разъёмами согласно инструкции производителя. 

 
      

ИНТ.ВАКК-ТК.103.Р-КЖ 

Лист 

      

4 
Изм К.у Лист N док Подпись Дата 

 

55 Люк настольный 11 Ethernet RJ-45  Коммутатор Eth 1 PORT9 RJ-45 9 

70-1066-03 + 
CA-8P8C-C5e-WH +  

Существующий  
UTP cat6 

xx 100 
Люк11Eth 

(существующий 
UTP6) 

56 Люк настольный 12 HDMI HDMI  Преобразователь 12 HDMI IN HDMI  70-1066-04 1   

57 Люк настольный 12 DisplayPort PD  Преобразователь 12 DisplayPort PD  70-1066-07 1   

58 Люк настольный 12 VGA VGA  Преобразователь 12 VGA VGA  70-1066-01 1   

59 Люк настольный 12 Audio TRS 3.5  Преобразователь 12 Audio TRS 3.5  70-1066-02 1   

60 Люк настольный 12 Ethernet RJ-45  Коммутатор Eth 1 PORT11 RJ-45 11 

70-1066-03 + 
CA-8P8C-C5e-WH +  

Существующий  
UTP cat6 

xx 100 
Люк12Eth 

(существующий 
UTP6) 

61 Преобразователь 1 HDMI OUT HDMI  Коммутатор 8:1 1 HDMI 1 HDMI 1 C-HM/HM-3 0.9  Люк1 

62 Преобразователь 2 HDMI OUT HDMI  Коммутатор 8:1 1 HDMI 3 HDMI 3 C-HM/HM-10 3  Люк2 

63 Преобразователь 3 HDMI OUT HDMI  Коммутатор 8:1 1 HDMI 5 HDMI 5 C-HM/HM-10 3  Люк3 

64 Преобразователь 4 HDMI OUT HDMI  Коммутатор 8:1 1 HDMI 7 HDMI 7 C-HM/HM-15 4.6  Люк4 

65 Преобразователь 5 HDMI OUT HDMI  Коммутатор 8:1 2 HDMI 1 HDMI 1 C-HM/HM-3 0.9  Люк5 

66 Преобразователь 6 HDMI OUT HDMI  Коммутатор 8:1 2 HDMI 3 HDMI 3 C-HM/HM-10 3  Люк6 

67 Преобразователь 7 HDMI OUT HDMI  Коммутатор 8:1 2 HDMI 5 HDMI 5 C-HM/HM-10 3  Люк7 

68 Преобразователь 8 HDMI OUT HDMI  Коммутатор 8:1 2 HDMI 7 HDMI 7 C-HM/HM-15 4.6  Люк8 

69 Преобразователь 9 HDMI OUT HDMI  Коммутатор 8:1 2 HDMI 8 HDMI 8 C-HM/HM/ETH-25 7.6  Люк9 

70 Преобразователь 10 HDMI OUT HDMI  Коммутатор 4:1 HDMI 1 HDMI 1 C-HM/HM-3 0.9  Люк10 

71 Преобразователь 11 HDMI OUT HDMI  Коммутатор 4:1 HDMI 2 HDMI 2 C-HM/HM-10 3  Люк11 

72 Преобразователь 12 HDMI OUT HDMI  Коммутатор 4:1 HDMI 3 HDMI 3 C-HM/HM-10 3  Люк12 

73 Коммутатор 8:1 2 HDMI OUT HDMI  Коммутатор 8:1 1 HDMI 8 HDMI 8 C-HM/HM/ETH-25 7.6  1-2 

74 Коммутатор 8:1 1 HDMI OUT HDMI  Передатчик 1 HDMI IN HDMI  C-HM/HM-3 0.9  TX1 
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75 Коммутатор 4:1 HDMI OUT HDMI  Передатчик 2 HDMI IN HDMI  C-HM/HM-3 0.9  TX2 

76 Передатчик 1 DTP OUT RJ-45  Приёмник 1 DTP IN RJ-45  
Существующий  

UTP cat6 
xx  

RX1 
(существующий 
UTP6) 

77 Передатчик 2 DTP OUT RJ-45  Приёмник 2 DTP IN RJ-45  
Существующий  

UTP cat6 
xx  

RX2 
(существующий 
UTP6) 

78 Приёмник 1 HDMI OUT HDMI  Коммутатор 8:4 HDMI 3 HDMI 3 C-HM/HM-6 1.8  IN3 

79 Приёмник 2 HDMI OUT HDMI  Коммутатор 8:4 HDMI 4 HDMI 4 C-HM/HM-6 1.8  IN4 

80 
Матричный коммутатор 
32x32 (существующий) 

VGA OUT VGA  
Преобразователь1  

VGA-DVI 
VGA IN VGA  C-GM/5BM-3 0.9  VGA1 

81 
Матричный коммутатор 
32x32 (существующий) 

VGA OUT VGA  
Преобразователь2 

VGA-DVI 
VGA IN VGA  C-GM/5BM-3 0.9  VGA2 

82 
Преобразователь1  

VGA-DVI 
VGA OUT VGA  Коммутатор 8:4 HDMI 1 HDMI 1 C-HM/DM-15 4.6  IN1 

83 
Преобразователь2 

VGA-DVI 
VGA OUT VGA  Коммутатор 8:4 HDMI 2 HDMI 2 C-HM/DM-15 4.6  IN2 

84 Презентатор DisplayPort PD  Передатчик DP DisplayPort PD  C-DPM/DPM-3 0.9  TXDP 

85 Передатчик DP DTP OUT RJ-45  Коммутатор 8:4 DTP IN RJ-45 7 
Существующий  

UTP cat6 
xx  

IN7 
(существующий 
UTP6) 

86 Коммутатор 8:4 HDMI 2 HDMI 2 
Преобразователь  

DVI-VGA 
DVI IN DVI  C-HM/DM-15 4.6  OUT2 

87 
Преобразователь  

DVI-VGA 
VGA OUT VGA  

Матричный коммутатор 
32x32 (существующий) 

VGA IN VGA  C-GM/GM-6 1.8  VGA3 

88 Коммутатор 8:4 HDMI 1 HDMI 1 Передатчик 3 HDMI IN HDMI  C-HM/HM-6 1.8  OUT1 

89 Передатчик 3 DTP OUT RJ-45  Приёмник 3 DTP IN RJ-45  
Существующий  

UTP cat6 
xx  

RX3 
(существующий 
UTP6) 

90 Приёмник 3 HDMI OUT HDMI  
Усилитель-

распределитель 1:2 1 
HDMI IN HDMI  C-HM/HM-3 0.9  HDMI1 

91 
Усилитель- 

распределитель 1:2 1 
HDMI OUT 1 HDMI 1 

Усилитель-
распределитель 1:2 2 

HDMI IN HDMI  C-HM/HM-3 0.9  HDMI2 

92 
Усилитель- 

распределитель 1:2 1 
HDMI OUT 2 HDMI 2 

Усилитель-
распределитель 1:2 3 

HDMI IN HDMI  C-HM/HM-3 0.9  HDMI3 

93 
Усилитель-распредели-

тель 1:2 2 
HDMI OUT 1 HDMI 1 

Усилитель-
распределитель 1:6 1 

HDMI IN HDMI  C-HM/HM-6 1.8  HDMI4 

94 
Усилитель-

распределитель 1:2 2 
HDMI OUT 2 HDMI 2 

Усилитель-
распределитель 1:6 2 

HDMI IN HDMI  C-HM/HM-6 1.8  HDMI5 
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95 
Усилитель-

распределитель 1:2 3 
HDMI OUT 1 HDMI 1 

Усилитель-
распределитель 1:6 3 

HDMI IN HDMI  C-HM/HM-15 4.6  HDMI6 

96 
Усилитель- 

распределитель 1:6 1 
HDMI OUT 1 HDMI 1 Монитор выдвижной 1 DVI DVI  C-HM/DM-6 1.8  MON1 

97 
Усилитель- 

распределитель 1:6 1 
HDMI OUT 2 HDMI 2 Монитор выдвижной 2 DVI DVI  C-HM/DM-6 1.8  MON2 

98 
Усилитель- 

распределитель 1:6 1 
HDMI OUT 3 HDMI 3 Монитор выдвижной 3 DVI DVI  C-HM/DM-10 3  MON3 

99 
Усилитель- 

распределитель 1:6 1 
HDMI OUT 4 HDMI 4 Монитор выдвижной 4 DVI DVI  C-HM/DM-10 3  MON4 

100 
Усилитель- 

распределитель 1:6 1 
HDMI OUT 5 HDMI 5 Монитор выдвижной 5 DVI DVI  C-HM/DM-15 4.6  MON5 

101 
Усилитель- 

распределитель 1:6 1 
HDMI OUT 6 HDMI 6 Монитор выдвижной 6 DVI DVI  C-HM/DM-15 4.6  MON6 

102 
Усилитель- 

распределитель 1:6 2 
HDMI OUT 1 HDMI 1 Монитор выдвижной 7 DVI DVI  C-HM/DM-6 1.8  MON7 

103 
Усилитель- 

распределитель 1:6 2 
HDMI OUT 2 HDMI 2 Монитор выдвижной 8 DVI DVI  C-HM/DM-6 1.8  MON8 

104 
Усилитель- 

распределитель 1:6 2 
HDMI OUT 3 HDMI 3 Монитор выдвижной 9 DVI DVI  C-HM/DM-10 3  MON9 

105 
Усилитель- 

распределитель 1:6 2 
HDMI OUT 4 HDMI 4 Монитор выдвижной 10 DVI DVI  C-HM/DM-10 3  MON10 

106 
Усилитель- 

распределитель 1:6 2 
HDMI OUT 5 HDMI 5 Монитор выдвижной 11 DVI DVI  C-HM/DM-15 4.6  MON11 

107 
Усилитель- 

распределитель 1:6 2 
HDMI OUT 6 HDMI 6 Монитор выдвижной 12 DVI DVI  C-HM/DM-15 4.6  MON12 

108 
Усилитель- 

распределитель 1:6 3 
HDMI OUT 1 HDMI 1 Монитор выдвижной 13 DVI DVI  C-HM/DM-6 1.8  MON13 

109 
Усилитель- 

распределитель 1:6 3 
HDMI OUT 2 HDMI 2 Монитор выдвижной 14 DVI DVI  C-HM/DM-6 1.8  MON14 

110 
Усилитель- 

распределитель 1:6 3 
HDMI OUT 3 HDMI 3 Монитор выдвижной 15 DVI DVI  C-HM/DM-10 3  MON15 

111 Коммутатор Eth 1 PORT14 RJ-45 14 Коммутатор Eth 2 PORT23 RJ-45 23 
FUTP4-C5E-S24-IN-
PVC-GY 

2 100 Eth 

112 Коммутатор Eth 2 PORT1 RJ-45 1 Монитор выдвижной 1 LAN RJ-45  
Существующий  

UTP cat6 
xx 100 MON1 

113 Коммутатор Eth 2 PORT2 RJ-45 2 Монитор выдвижной 2 LAN RJ-45  
Существующий  

UTP cat6 
xx 100 MON2 

114 Коммутатор Eth 2 PORT3 RJ-45 3 Монитор выдвижной 3 LAN RJ-45  
Существующий  

UTP cat6 
xx 100 MON3 

115 Коммутатор Eth 2 PORT4 RJ-45 4 Монитор выдвижной 4 LAN RJ-45  
Существующий  

UTP cat6 
xx 100 MON4 
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116 Коммутатор Eth 2 PORT5 RJ-45 5 Монитор выдвижной 5 LAN RJ-45  
Существующий  

UTP cat6 
xx 100 MON5 

117 Коммутатор Eth 2 PORT6 RJ-45 6 Монитор выдвижной 6 LAN RJ-45  
Существующий  

UTP cat6 
xx 100 MON6 

118 Коммутатор Eth 2 PORT7 RJ-45 7 Монитор выдвижной 7 LAN RJ-45  
Существующий  

UTP cat6 
xx 100 MON7 

119 Коммутатор Eth 2 PORT8 RJ-45 8 Монитор выдвижной 8 LAN RJ-45  
Существующий  

UTP cat6 
xx 100 MON8 

120 Коммутатор Eth 2 PORT9 RJ-45 9 Монитор выдвижной 9 LAN RJ-45  
Существующий  

UTP cat6 
xx 100 MON9 

121 Коммутатор Eth 2 PORT10 RJ-45 10 Монитор выдвижной 10 LAN RJ-45  
Существующий  

UTP cat6 
xx 100 MON10 

122 Коммутатор Eth 2 PORT11 RJ-45 11 Монитор выдвижной 11 LAN RJ-45  
Существующий  

UTP cat6 
xx 100 MON11 

123 Коммутатор Eth 2 PORT12 RJ-45 12 Монитор выдвижной 12 LAN RJ-45  
Существующий  

UTP cat6 
xx 100 MON12 

124 Коммутатор Eth 2 PORT13 RJ-45 13 Монитор выдвижной 13 LAN RJ-45  
Существующий  

UTP cat6 
xx 100 MON13 

125 Коммутатор Eth 2 PORT14 RJ-45 14 Монитор выдвижной 14 LAN RJ-45  
Существующий  

UTP cat6 
xx 100 MON14 

126 Коммутатор Eth 2 PORT17 RJ-45 17 Монитор выдвижной 17 LAN RJ-45  
Существующий  

UTP cat6 
xx 100 MON17 

127 Коммутатор Eth 2 PORT18 RJ-45 18 Панель 98" LAN RJ-45  
Существующий  

UTP cat6 
xx 100 PAN98 

128 Коммутатор Eth 2 PORT19 RJ-45 19 Панель 65" LAN RJ-45  
Существующий  

UTP cat6 
xx 100 PAN65 

129 Коммутатор Eth 2 PORT20 RJ-45 20 Коммутатор 8:4 LAN RJ-45  
FUTP4-C5E-S24-IN-

PVC-GY 
2 100 8:4 

130 Коммутатор Eth 2 PORT21 RJ-45 21 
Матричный коммутатор 
32x32 (существующий) 

LAN RJ-45  
FUTP4-C5E-S24-IN-

PVC-GY 
5 100 32:32 

131 Коммутатор Eth 2 PORT22 RJ-45 22 Контроллер           LAN RJ-45  
FUTP4-C5E-S24-IN-

PVC-GY 
2 100 AV2 

132 Контроллер COM A D-SUB  Коммутатор 8:1 2 RS-232 D-SUB  
FUTP4-C5E-S24-IN-

PVC-GY 
2  8:1 2 

133 Контроллер COM B D-SUB  Коммутатор 8:1 1 RS-232 D-SUB  
FUTP4-C5E-S24-IN-

PVC-GY 
2  8:1 1 

134 Контроллер COM C D-SUB  Приёмник 2 RS-232 Phoenix  
FUTP4-C5E-S24-IN-

PVC-GY 
2  TX 

135 Передатчик 2 RS-232 Phoenix  Коммутатор 4:1 RS-232 D-SUB  
FUTP4-C5E-S24-IN-

PVC-GY 
2  RX 

136 Коммутатор 8:4 Audio OUT 1 
Phoenix 
L+R 

 Система звукоусиления  
Phoenix 
L+R 

 2 х Klotz mc5000 5  A1 
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137 Коммутатор 8:4 Audio OUT 2 
Phoenix 
L+R 

 Система звукоусиления  
Phoenix 
L+R 

 2 х Klotz mc5000 5  A2 

138 Передатчик 4 DTP OUT RJ-45  Коммутатор 8:4 DTP IN RJ-45 8 
Существующий  

UTP cat6 
xx  

IN8 
(существующий 
UTP6) 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 



ПОЗИ-

ЦИЯ 
НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, 

ОПРОСНОГО ЛИСТА 

КОД ОБОРУДОВАНИЯ, 

ИЗДЕЛИЯ, 

МАТЕРИАЛА 
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    Конференц-зал ПАО "Центр по перевозке  

грузов "ТрансКонтейнер", расположенный по 

адресу: Москва, Оружейный пер., д.19, 4 этаж 

Стадия Лист Листов 

Разраб. Шилов  09.16 
Р 1 4 

    

Проверил Гладких  09.16 
Спецификация 

 оборудования и материалов. 
 

    

Утвердил Степин  09.16 
 

         

 ПАО "Центр по перевозке грузов "ТрансКонтейнер" Конференц-зал       

1 Панель 98" 98LS95A  LG шт 1   

2 Настенное крепление для 98" 800х400  ИНТ шт 1   

3 Панель 65" 65UH5B  LG шт 1   

4 Настенное крепление для 65" 300х300  ИНТ шт 1   

5 Преобразователь VGA в DVI FC-31xl  Kramer шт 2   

6 Преобразователь сигнала DVI в VGA или YUV FC-32  Kramer шт 1   

7 

DTP CrossPoint 84 4K Скалирующий презентацион-

ный матричный коммутатор 8x4 с бесподрывной 

коммутацией и поддержкой 4K 

60-1515-01  Extron шт 1   

8 DTP HDMI 4K 230 Rx HDMI Twisted Pair Extender 60-1271-13  Extron шт 2   

9 

DTP T DSW 4K 233 Многоформатный коммутатор с 

тремя входами, встроенным передатчиком DTP и 

эмбедированием аудио 

60-1487-12  Extron шт 1   

10 
DTP T DP 4K 230 

Удлинитель DisplayPort по витой паре 
60-1076-12  Extron шт 1   

11 DTP HDMI 4K 230 Tx 60-1271-12  Extron шт 3   

12 DTP HDMI 4K 230 Rx 60-1271-13  Extron шт 3   

13 Усилитель-распределитель HDMI 60-997-01  Extron шт 4   

14 HDMI DA6 Six Output HDMI 60-999-01  Extron шт 3   

15 SW8 HDMI Коммутатор на восемь входов 60-841-04  Extron шт 2   

16 SW4 HDMI Коммутатор на четыре входа 60-841-22  Extron шт 1   

17 Архитектурный лючок Cable Cubby 700 70-1046-08  Extron шт 12   

18 
Блоки питания AC+USB для лючков Cable Cubby 

Series/2 1 розетка AC для Европы и 2 розетки USB 
60-1384-03  Extron шт 12   

19 Retractor Series/2 XL VGA 70-1066-01  Extron шт 12   

20 Retractor Series/2 XL PC Audio 70-1066-02  Extron шт 12   
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21 Retractor Series/2 XL Network 70-1066-03 Extron шт 12 

22 Retractor Series/2 XL HDMI 70-1066-04 Extron шт 12 

23 
Retractor Series/2 XL 

DisplayPort 
70-1066-07 Extron шт 12 

24 Retractor Filler Module 70-1065-35 Extron шт 12 

25 Передатчик HDMI / DVI / DisplayPort / VGA по HDMI SID-X3N Kramer шт 12 

26 

Convers 173R FullHD blade Широкоформатный

моторизованный монитор для интеграции в 

столешницу с электронным приводом, поднимающим 

и опускающим монитор вертикально. 

Автоматический механизм наклона монитора на 

угол до 15 градусов. 

Element One шт 17 (2 в ЗИП) 

27 

Коммутатор D-Link DES-1100-24/A2A 

Настраиваемый компактный коммутатор EasySmart 

с 24 портами 10/100Base-TX 

DES-1100-24/A2A D-Link шт 2 

28 Кабель HDMI-HDMI (Вилка - Вилка), 7,6 м C-HM/HM/ETH-25 Kramer шт 10 

29 Кабель HDMI-HDMI (Вилка - Вилка), 4,6 м C-HM/HM/ETH-15 Kramer шт 22 

30 Кабель DVI-D Single Link C-DM/DM/XL-6 Kramer шт 0 

31 Переходный кабель Kramer VGA на 5 BNC C-GM/5BM-3 Kramer шт 2 + 

32 High Speed HDMI with Ethernet to Mini HDMI Cable C-HM/HM/A-C-6 Kramer шт 0 

33 Кабель DisplayPort C-DPM/DPM-3 Kramer шт 1 + 

34 

Экранированные кабели витой пары с обжимом вы-

сокой точности для линеек XTP Systems и DTP 

Systems 22,8м 

26-702-75 Extron шт 0 

35 

Экранированные кабели витой пары с обжимом вы-

сокой точности для линеек XTP Systems и DTP 

Systems 10,6м 

26-702-35 Extron шт 0 

36 Кабель микрофонный Klotz mc5000 Klotz м 10 

37 Проходной адаптер RJ-45, категория 5e, IDC CA-8P8C-C5e-WH hyperline шт 12 

38 

Кабель витая пара экранированная F/UTP, катего-

рия 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), экран 

- фольга, PVC, –20°C – +75°C, серый

FUTP4-C5E-S24-IN-PVC-

GY 
hyperline м 100 

39 Разъемы RJ–45 универсальные, категория 5 PLUG-8P8C-U-C5 hyperline шт 100 
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40 Кабель VGA на VGA (Вилка - Вилка), 1,8 м C-GM/GM-6  Kramer шт 1   

43 Кабель HDMI-DVI (Вилка - Вилка), 3 м C-HM/DM-10  Kramer шт 5   

 Кабель HDMI-DVI (Вилка - Вилка), 4,6 м C-HM/DM-15  Kramer шт 7   

44 Кабель HDMI-DVI (Вилка - Вилка), 1,8 м C-HM/DM-6  Kramer шт 6   

45 Кабель HDMI-HDMI (Вилка - Вилка), 7,6 м C-HM/HM/ETH-25  Kramer шт 2   

46 Кабель HDMI-HDMI (Вилка - Вилка), 3 м C-HM/HM-10  Kramer шт 6   

47 Кабель HDMI-HDMI (Вилка - Вилка), 4,6 м C-HM/HM-15  Kramer шт 3   

48 Кабель HDMI-HDMI (Вилка - Вилка), 0,9 м C-HM/HM-3  Kramer шт 8   

49 Кабель HDMI-HDMI (Вилка - Вилка), 1,8 м C-HM/HM-6  Kramer шт 5   

50 

Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 9U, 500×600×450, 

металлическая передняя дверь с замком, цвет чер-

ный (RAL 9004) 

TWFS-0945-SR-RAL9004  hyperline шт 1   

51 
Кабельный организатор с пластиковыми кольцами, 

19", 1U  
CM-1U-PL  Hyperline шт. 1   

52 Полка угловая 1U, с перфорацией TASG1-380-RAL9004  Hyperline шт. 1   

53 Комплект винт M6, квадратная гайка, шайба CNS-M6-16  Hyperline шт. 40   

54 Медная панель заземления, 19" (11 подключений M6) TGRD-19  Hyperline шт. 1   

55 
Провод ПВ3 2,5 кв. мм желто-зеленый Dн=4,8 мм, 

Р=0,045 кг/м  для заземления 
ПВ1 / ПВ3  HTM м 10   

56 

Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 8 

универсальных розеток, 16A, выключатель, 

шнур  2.5м 

SHT19-8SH-S-2.5EU  Hyperline шт. 2   

57 
Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалоген-

ная (halogen free), 200*3.6 черная (100шт./уп.) 
GT-200IBC  Hyperline шт. 2   

58 
Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалоген-

ная (halogen free), 100*2.5 черная (100шт./уп.) 
GT-100MBC  Hyperline шт. 2   

59 
Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалоген-

ная (halogen free), 300x3.6мм, черная, (100 шт) 
GT-300IBC  Hyperline шт. 1   

60 Изоляционная лента Safeline черная 19ммх20мх0. Safeline  Safeline шт. 2   

61 Изоляционная лента Safeline белая 19ммх20мх0. Safeline  Safeline шт. 2   

62 
Блок на 6 розеток "евр" с выключателем о/п белый 

В столы делегатов 
МGP 231  Makel шт. 2   

63 Кабель-канал напольный 92х20мм L32800  Legrand м 5   
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64 
Комлект для крепления оборудования под столешни-

цей 
MBU 149  Extron шт 3   

65 
Комлект для крепления оборудования под столеш-

ницей 
UTS 100 Series  Extron шт 4   

66 КАБЕЛЬ-КАНАЛ С КРЫШКОЙ 50 x 105 0 104 29  Legrand шт. 12   

67 Перегородка разделительная 0 105 82  Legrand шт. 10   

68 Накладка на стык профиля 0 106 96  Legrand шт. 10   

69 Накладка на стык крышек 0 108 01  Legrand шт. 10   

70 Мини-плинтусы DLPlus 32 x 16 0 308 04  Legrand шт. 4   

71 Заглушка 0 312 07  Legrand шт. 4   
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